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SUBSISTEMA: Taipas N.° PONTOS AMOSTRAGEM: 11
R Andlises  Andli % plano valor valor 0
PARAMETROS previstas efec?uggzs cunﬁ)prido miﬁi(r)no méii?no VP >VP I/eogcilsjlrggpérg
Parametros Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (UFC/100mL) 11 11 100 0 0 0 0 100
Cloro livre (mg/l) 11 11 100 0,22 0,73 - 0 100
Escherichia coli (E. coli) (UFC/100mL) 11 11 100 0 0 0 0 100
Parametros Controlo de Rotina 2 (CR2)
Azoto Amoniacal (mg/L NH4) 2 2 100 <0,05 <0,05 0,50 0 100
Cheiro (-) 2 2 100 0 0 3 0 100
Clostridium perfringens (UFC/100mL) 2 2 100 0 0 0 0 100
Condutividade (uS/cm) 2 2 100 76 82 2500 0 100
Cor (mg/L PT-Co) 2 2 100 <2,5 3 20 0 100
Germes aerobios a 22°C (UFC/100mL) 2 2 100 0 2 saa 0 100
Germes aerobios a 37°C (UFC/100mL) 2 2 100 0 3 saa 0 100
Manganésio (ug/L Mn) 2 2 100 <10 <10 50 0 100
Nitratos (mg/L NO3) 2 2 100 6,9 7,8 50 0 100
Oxidabilidade (mg/L 02) 2 2 100 <0,47 <0,47 5 0 100
pH (E.Sorensen) 2 2 100 7,4 7,6 6,5/9,0 0 100
Sabor (-) 2 2 100 0 0 3 0 100
Turvagéo (UNT) 2 2 100 0,4 0,5 4 0 100
Parametros Controlo de Inspecc¢ao (Cl)
1,2-dicloroetano (pg/L) 1 1 100 <0,3 <0,3 3,0 0 100
Aluminio (ug/L Al) 1 1 100 <50 <50 200 0 100
Antiménio (Sb) (ug/L) 1 1 100 <5 <5 5 0 100
Arsénio (ug/L As) 1 1 100 <2,5 <2,5 10 0 100
Benzeno (ug/L) 1 1 100 <1 <1 1 0 100
Boro (mg/L) 1 1 100 <0,2 <0,2 - 0 100
Bromatos (ug/L) 1 1 100 <5 <5 - 0 100
Céadmio (ug/L Cd) 1 1 100 <1 <1 5 0 100
Célcio (mg/L) 1 1 100 7,9 7,9 - 0 100
Chumbo (ug/L Pb) 1 1 100 <5 <5 25 0 100
Cianetos (CN)-Rede (pg/L CN) 1 1 100 <10 <10 50 0 100
Cloretos (mg/L Cl) 1 1 100 7.9 7.9 250 0 100
Cobre (mg/L Cu) 1 1 100 <0,010 <0,010 2,0 0 100
Croémio Total (ug/L Cr) 1 1 100 <10 <10 50 0 100
Dureza total (mg/L CaCO3) 1 1 100 25 25 - 0 100
Enterococos (UFC/100mL) 1 1 100 0 0 0 0 100
Ferro (ug/L Fe) 1 1 100 <50 <50 200 0 100
Fluoretos (mg/L F) 1 1 100 <0,10 <0,10 1,5 0 100
Hidrocarbonetos Arométicos Polinucleares (ug/L) 1 1 100 <0,0200 <0,0200 0,1 0 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 1 1 100 <0,01 <0,01 - 0 100
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) 1 1 100 <0,02 <0,02 - 0 100
Benzo(ghi)perileno (ug/L) 1 1 100 <0,02 <0,02 - 0 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) 1 1 100 <0,02 <0,02 - 0 100
Indeno(123)pireno (ng/L) 1 1 100 <0,02 <0,02 - 0 100
Magnésio (mg/L) 1 1 100 1,2 1,2 - 0 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 1 100 <0,2 <0,2 - 0 100
Niquel (ug/L Ni) 1 1 100 <5 <5 20 0 100
Nitritos (mg/L NO2) 1 1 100 <0,03 <0,03 0,5 0 100
Selénio (Se) (ug/L) 1 1 100 <10 <10 10 0 100
Sodio (mg/L Na) 1 1 100 6,1 6,1 200 0 100
Sulfatos (mg/L SO4) 1 1 100 2,8 2,8 250 0 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 1 1 100 <0,2 <0,2 10 0 100
Tetracloroeteno (ug/L) 1 1 100 <0,1 <0,1 - 0 100
Tricloroeteno (ug/L) 1 1 100 <0,1 <0,1 - 0 100

Legenda: VP - valor paramétrico de acordo com o D.L. 306/2007; >VP - n° de ensaios com resultado superior ao valor paramétrico; saa - sem
alteragdo anormal. Nota: NUmero de anélises realizadas tendo em conta a populagédo abastecida (53834) e o Decreto Lei 306/2007
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" Andlises  Analises % plano Valor Valor % cumpre
PARAMETROS previstas efectuadas cumprido  minimo  maximo VP >VP legislacao
Trihalometanos Total (THM) (ug/L) 1 1 100 <37,3 <37,3 100 0 100
Bromodiclorometano (ug/LCHCI2B) 1 1 100 12 12 - 0 100
Bromoférmio (ug/L CHBr3) 1 1 100 <5,0 <5,0 - 0 100
Cloroférmio (ug/L CHCI3) 1 1 100 14 14 - 0 100
Dibromoclorometano (ug/LCHCIBr) 1 1 100 6,3 6,3 - 0 100

Observacgodes:

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua fornecida pela VIMAGUA estd em conformidade com as normas de
gualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.© 306/2007, de 27 de Agosto.

Freguesias Abastecidas: Airdo S. Jodo, Airdo Sta. Maria, Barco, Briteiros S. Salvador, Balazar, Brito, Caldelas, Conde, Gandarela,
Gondar, Guardizela, Leitdes, Longos Lordelo Moreira de Cdnegos, OIelros Ronfe Sande S. CIemente_Sande S. Lourengo,

Zona de Abastecimento:
Sande Vila Nova

Legenda: VP - valor paramétrico de acordo com o D.L. 306/2007; >VP - n° de ensaios com resultado superior ao valor paramétrico; saa - sem
alteragdo anormal. Nota: NUmero de anélises realizadas tendo em conta a populagédo abastecida (53834) e o Decreto Lei 306/2007
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