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N.° DE PONTOS AMOSTRAGEM: 101

ANALISES ANALISES % PLANO VALOR VALOR s % CUMPRE
PREVISTAS  EFETUADAS  CUMPRIDO MINIMO MAXIMO LEGISLACAO

PARAMETROS

Controlo de Rotina 1 (CR1)

Bactérias coliformes (UFC/100mL) 107 107 100 0 1 0 2 98
Desinfetante residual (mg/L) 107 107 100 0,10 0,80 : 0 100
Escherichia coli (E. coli) (UFC/100mL) 107 107 100 0 0 0 0 100
Controlo de Rotina 2 (CR2)
Aménio (mg,/L NH4) 23 23 100 <0,02 <0,02 0,5 0 100
Cheiro a 25°C 23 23 100 <1 <1 3 0 100
Clostridium perfrigens (UFC/100mL) 23 23 100 0 0 0 0 100
Condutividade (uS/cm 20°C) 23 23 100 68 110 2500 0 100
Cor (mgy/L PT-Co) 23 23 100 <2 <2 20 0 100
Manganés (¢g/L Mn) 23 23 100 <15 <15 50 0 100
Nitratos (mg/L NO3) 23 23 100 <10 <10 50 0 100
Numero de colonias a 22° C (UFC/100mL) 23 23 100 0 62 saa 0 100
Numero de colénias a 37° (UFC/100mL) 23 23 100 0 7 5aa 0 100
Oxidabilidade (mg/L 02) 23 23 100 <1,0 1,3 5 0 100
pH (Esc. Sorensen (20°C)) 23 23 100 6,4 8,4 6,5/9 1 96
Sabor a 25°C (fator de diluicdo) 23 23 100 <1 <1 3 0 100
Turvacdo (NTU) 23 23 100 <0,50 1,1 4 0 100
Controlo de Inspeccao (CI)
1,2-dicloroetano (ug/L) 5 5 100 <0,9 <0,9 3 0 100
Aluminio (ug/L Al) 5 5 100 <30 79 200 0 100
Antiménio (ug/L Sb) 5 5 100 <35 <35 5 0 100
Arsénio (ug/L As) 5 5 100 <10 <10 10 0 100
Benzeno (yg/L) 5 5 100 <0,5 <0,5 1 0 100
Boro (mg/L B) 5 5 100 <0,3 <0,3 1 0 100
Bromatos (ug/L Br0o3) 5 5 100 <5 <5 10 0 100
Cadmio (ug/L Cd) 5 5 100 <1 <1 5 0 100
C3lcio (mg/I Ca) 5 5 100 <5 10 - 0 100
Carbono Organico Total (COT) (mg/L C) 4 4 100 <0,5 0,75 - 0 100
Chumbo (ug/L Pb) 5 5 100 <5 <5 25 0 100
Cianetos (g/L CN) 5 5 100 <15 <15 50 0 100
Cloretos (mg/L Cl) 5 5 100 <10 13 250 0 100
Cobre (mg/L Cu) 5 5 100 <0,01 0,02 2,0 0 100
cromio (pg/L Cr) 5 5 100 <2 <2 50 0 100
Dureza total (mg/L Cac03) 5 5 100 <17 30 - 0 100
Enterococos (UFC/100mL) 5 5 100 0 0 0 0 100
Ferro (ug/L Fe) 5 5 100 <50 <50 200 0 100
Fluoretos (mg/L F) 5 5 100 0,1 0,1 1,5 0 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 5 5 100 <0,010 <0,010 0,10 0 100
Benzo(a)pireno (yg/L) 5 5 100 < 0,005 < 0,005 0,01 0 100
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) 5 5 100 <0,010 <0,010 B 0 100
Benzo(ghi)perileno (pg/L) 5 5 100 <0,010 <0,010 - 0 100
Benzo(k)fluoranteno (yg/L) 5 5 100 <0,010 <0,010 0 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (yg/L) 5 5 100 <0,010 <0,010 0 100
Magnésio (mg/L Mg) 5 5 100 <10 1,1 - 0 100
Mercurio (#g/L Hg) 5 5 100 <0,5 <0,5 1 0 100
Niquel (/L Ni) 5 5 100 <5 <5 20 0 100
Nitritos (mg/L NO2) 5 5 100 <0,02 <0,02 0,5 0 100
Pesticidas totais (ug/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,50 0 100
Alacloro (1g/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Atrazina (ug/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Bentazona (g/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Desetilatrazina (vg/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Desetilterbutilazina (pg/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Diurao (pg/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Linurdo (ug/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
S-metalocloro (yg/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Terbutilazina (ug/L) 2 2 100 <0,025 <0,025 0,10 0 100
Selénio (ug/L Se) 5 5 100 <10 <10 10 0 100
s6dio (mg/L Na) 5 5 100 5 23 200 0 100
Sulfatos (mg/L 504) 5 5 100 <10 <10 250 0 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 5 5 100 <1,5 <1,5 10 0 100
Tetracloroeteno (pg/L) 5 5 100 <1,5 <1,5 - 0 100
Tricloroeteno (ug/L) 5 5 100 <1,5 <1,5 - 0 100
Trihalometanos - Total (THM) (ug/L) 5 5 100 <7 20 100 0 100
Bromodiclorometano (uyg/L) 5 5 100 <7 <7 - 0 100
Bromorférmio (ug/L) 5 5 100 <7 <7 B 0 100
Cloroférmio (pg/L) 5 5 100 <7 13 - 0 100
Dibromoclorometano (ug/L) 5 5 100 <7 8 - 0 100
OBSERVACOES
0s resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua fornecida pela Vimagua estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto.
0s incump d dos aos valores p étricos foram objeto de investigacao quanto as suas causas, tendo sido impl: d didas ¢ ivas e p i

0 Presidente do Conselho de Administracao

Armindo Costa e Silva
Legenda: VP - Valor Paramétrico de acordo com o DL n.° 306,/2007; >VP - n.° de ensaios com resultado superior ao VP; saa - sem alteracao anormal.

Nota: n.° de andlises realizadas tendo em conta a populacdo abastecida (169729) e o DL n.°306,/2007.
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